Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Katowice, 2026-03-24

Katowickie Wodociagi S.A.

ul. Obroncow Westerplatte 89
40-335 Katowice

dot. Ptywalni ,Basen Burowiec”
przy ul. Konnej 2

w Katowicach

DECYZJA nr NS.HK.2027.11.32.2025.MB
zbiorcza ocena roczna wody na ptywalni dotyczaca okresu od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2024 r. poz. 416),

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.

z 2025r. poz. 1691),

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy dokumentacji
dotyczacej ptywalni ,Basen Burowiec” przy ul. Konnej 2 w Katowicach, tj.:

1. przekazywanych przez zarzadzajacego ptywalnia wynikéw badan jakosci wody na ptywalni
wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej,

2. przekazywanych przez zarzadzajacego ptywalnia informacji o podejmowanych dziataniach
naprawczych,

3. wynikoéw badan wody pobranej na ptywalni w dniu 04-05.11.2025 r. w ramach urzedowej kontroli
jakosci wody, ujetych w sprawozdaniach z badan numer:

- OL-KS$.9051.W.1165.2025 dot. probki nr 1155/25 (badanie wody z niecki basenu sportowego),

- OL-K$.9051.W.1166.2025 dot. probki nr 1156/25 (badanie wody z niecki basenu rekreacyjnego),

- OL-KS$.9051.W.1167.2025 dot. probki nr 1157/25 (badanie wody z niecki ,brodzik dla niemowlat”),
- OL-KS$.9051.W.1168.2025 dot. probki nr 1158/25 (badanie wody z niecki basenu ,wanna hamowna”),
- OL-KS$.9051.W.1169.2025 dot. probki nr 1159/25 (badanie wody z niecki jacuzzi ,strona prawa”),

- OL-KS$.9051.W.1170.2025 dot. prébki nr 1160/25 (badanie wody z niecki jacuzzi ,strona lewa”),

- OL-K$.9051.W.1179.2025 dot. probki nr 1169/25 (badanie wody z cyrkulacji basenu sportowego),
- OL-KS$.9051.W.1180.2025 dot. probki nr 1170/25 (badanie wody z cyrkulacji basenu rekreacyjnego i
,wanny hamownej”),

- OL-K$.9051.W.1181.2025 dot. prébki nr 1171/25 (badanie wody z cyrkulacji basenu ,brodzik dla
niemowlat”),

- OL-K$.9051.W.1182.2025 dot. probki nr 1172/25 (badanie wody z cyrkulacji niecek jacuzzi ,strona
prawa i lewa"),

- OL-K$.9051.W.1171.2025 dot. probki nr 1161/25 (badanie wody cieptej z natrysku na ptywalni -
strefa basenu, szatnia damska),

- OL-K$.9051.W.1183.2025 dot. probki nr 1173/25 (badanie wody cieptej z natrysku na ptywalni -
strefa sucha, szatnia damska),
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- §5/2025/01084/1523 dot. prébek wody z niecek basenowych nr PS/2025/1523, PS/2025/1524,

PS/2025/1525, PS/2025/1526, PS/2025/1527, PS/2025/1528 (badania w zakresie chloroformu i
THM-o6w),

- §5/2025/01085/1531 dot. prébek wody z systemow cyrkulacji nr PS/2025/1531, PS/2025/1532,
PS/2025/1533, PS/2025/1534 (badania w zakresie chloroformu i Z THM-ow),

4. protokotu kontroli nr 1181.NS.HK.2025 z dnia 14.11.2025 r.

STWIERDZA,

ze w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. eksploatacja ptywalni ,Basen Burowiec” przy
ul. Konnej 2 w Katowicach byta prowadzona przez zarzadzajacego w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych z ptywalni.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczacej ptywalni ,Basen Burowiec” przy ul. Konnej 2
w Katowicach stwierdzono, ze:

- w dniu 19.12.2024 r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdzit
przedtozony przez zarzadzajacego harmonogram badania jakosci wody na ptywalni w 2025 roku,

- zarzadzajacy w ramach kontroli wewnetrznej wykonywat badania jakosci wody na ptywalni zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badan byty przekazywane na biezaco Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,

- zarzadzajacy prowadzit w sposéb udokumentowany biezaca obserwacje wody na ptywalni oraz
wykonywat pomiary w zakresie parametrow: temperatura, pH, potencjat redoks, stezenie chloru
wolnego i chloru zwigzanego dla wody z niecki i cyrkulacji ptywalni,

- zakres i czestotliwosc badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajagcego byty zgodne z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach,

- badania jakosci wody na ptywalni prowadzone w ramach kontroli wewnetrznej byty wykonywane
przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 1433), a probki wody do
badan byty pobierane przez przedstawicieli laboratorium,

- na podstawie wynikéw badan wody pobranej na ptywalni w ramach kontroli urzedowej przez
przedstawicieli Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniach
04-05.11.2025 r. stwierdzono, ze woda na ptywalni odpowiadata wymaganiom w zakresie badanych
parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych,

- na podstawie wynikéw badan wody wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnia w okresie,
ktorego dotyczy niniejsza decyzja, odnotowano pojedyncze przekroczenia w zakresie ogélnej liczby
mikroorganizmoéow w 36°C w wodzie na ptywalni. Zarzadzajacy niezwtocznie podejmowat skuteczne
dziatania naprawcze zmierzajace do poprawy jakosci wody na ptywalni, a nastepnie wykonywat
ponowne badania wody w celu potwierdzenia skutecznosci podjetych dziatan naprawczych.

Zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach, zarzadzajacy ptywalnia zamieszcza niniejsza decyzje -
zbiorcza ocene roczng wody na ptywalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna by¢
zlokalizowana w miejscu widocznym dla 0sdb korzystajgcych z ptywalni. Decyzja ta powinna byc
réwniez zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jezeli taka strona jest prowadzona.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.
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Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Slaskiego Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego. Odwotanie powinno by¢ wniesione za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8 - 10, 40 - 127 Katowice, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak bedzie mozliwosci
weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarzenia decyzji do sadu
administracyjnego.

mgr inz. Agnieszka Opatko

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
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2026-03-24

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2.NS.HK a/a

3/3



